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AT L BINIA ,
16. 06. 2071 ZHLIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PLYWALNI ZA 2020 .

Plywalnia Leséne Zacisze ul, Niepodlegloéci 109, Knuréw

Nr,ig}i. zatacznikow

Na podstawie:

* art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r., poz. 735),

* art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 22021 r., poz. 195),
* § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinra odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 220151, poz. 2016 ze zm.)

po przeanalizowaniu:
- parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagati, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej,
- zakresu i czestotliwosci wykonywania badar wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny,
- podejmowanych dzialan naprawczych,
oraz uwzgledniajac przeprowadzong w dniu 24.07.2020 1. kontrole sanitarng w zakresie
dokonania oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie

wymagan ww. rozporzgdzenia Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
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stwierdza

ze eksploatacja ptywalni LESNE ZACISZE przy ul. Niepodleglosci 109 w Knurowie byla

prowadzona przez zarzadzajacego w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb

korzystajacych z obiektu.

UZASADNIENIE

Kapielisko Lesne Zacisze w Knurowie posiada 3 niecki wyposazone w urzadzenia
wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny. Woda uzdatniania jest w oparciu o 2 systemy
cyrkulacji. Zarzadzajacy plywalnig sezonows realizowat badania jakosci wody, zgodnie
z zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej jakosei wody oraz kazdorazowo w przypadku
wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na piywalni.

Analizy byly wykonywane w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji (AB 1095) na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym
analiz wody na plywalni okreslonych w zalgczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia,
a sprawozdania z badaf terminowo- przekazywane Paistwowerau Powiaiowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Gliwicach.
Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia zakres badan
obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, , Legionella sp., potencjat
redox, pH, chlor wolny, chlor zwigzany, metnogé, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnosé.
Ponadto zarzadzajacy plywalnia dokonywal systematycznego i udokumentowanego nadzoru
pracy urzgdzen oraz rejestrowat wyniki pomiaréw jakosci wody: nie rzadziej niz co 4 godziny
w zakresie pH, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niz raz
na dobg w zakresie parametru chloru zwiazanego.
W obickcie prowadzony jest dziennik biezacej obserwacji wody, ktéry zawiera
udokumentowane spostrzezenia i podjete czynnoéci naprawcze m.in. ocene przejrzystosci
wody, widoczne zanieczyszezenia, incydenty katowe i wymiotne, dziatania naprawcze, date
wylaczenia niecki oraz powiadomienia o powyzszym whasciwego pafistwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
W 2020 r. z Kapieliska Lesne Zacisze pobrano ogétem:

* 26 probek wody w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadze,

® 5 prébek w ramach kontroli urzgdowe;.
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Jednoczesnie informuje sig o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwotania. Oswiadczenie musi mieé forme

pisemna, zosta¢ zlozone bezposrednio przed organem, badZz przestane pocztg lub Srodkami komunikacji
elektronicznej na ogélnych zasadach,

Zlozenie o$wiadczenia powoduje ostatecznodé i prawomocnos¢ niniejszej decyzii,
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Gliwice, ul.jémacha 4
m@% ?erugaia

Otrzymuje:
1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
ul. Gérnicza 2, 44-190 Knuréw
Do wiadomosci;
2. Plywalnia LESNE ZACISZE
ul. Niepodleglogci 109, 44-190 Knurow
Kopia;
3. NS/HK -a/a
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W 5 prébkach wody pobranych w lipcu z niecek basenowych i systeméw cyrkulacji ptywalni
odkrytej stwierdzono podwyzszone stezenia chloroformu, Wartosé przekroczeft wahala sig
w granicach 0,0476 - 0,0513 mg/l w nieckach basenowych oraz 0,035- 0,0399 mg/l
w systemach cyrkulacji, przy dopuszczalnej wartosei 0,03 mg/l. Takie stezenia nie staridwiq
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia os6b korzystajgcych z ptywalni, jednakze wskazuja
na konieczno$¢ wzmozonego nadzoru nad procesem uzdatniania wody. Prekursorami -
zwigzkami, ktére prowadza do powstania chloroformu w wodzie basenowej, jako ubocznego
produktu dezynfekeji podchlorynem sodu 53 substancje organiczne najczesciej pochodzenia
antropogenicznego (pot, mocz, naskérek, whosy). W przypadku plywalni odkrytych
dodatkowy czynnik stanowig zanieczyszczenia $rodowiskowe wnoszone do niecek
basenowych (pyl, kurz, trawa, srodki kosmetyczne z filtrami UV). Zarzadca przeprowadzil
dzialania naprawcze polegajace na zwiekszeniu liczby ptukan filtréw oraz dozowaniu swiezej
wody. Badania kontrolne nie wykazaty nieprawidlowosci.

Sporadycznie obserwowano obnizong warto§é parametru redox w nieckach (3 probki), oraz
wzrost pH w systemach cyrkulacji (2 prébki), co nie miato wplywu na bezpieczefistwo 0séb
kapigcych si¢. Wartosci tych parametréw w duzej mierze zalezg od obcigzenia ptywalni
i stosowania chemii basenowej, a ich wartosé zmieniajg si¢ wielokrotnie w ciagu doby.
Pozostale parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spelnialy wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm,).

Zgodnie z § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje
o ostatnie] ocenie jakosci wody na pltywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora
sanitarnego, spetnieniu przez wode na ptywalni wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu
lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci, podjetych dzialaniach
naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakogci wody na ptywalni
do odpowiednich wymagan. Wyniki badan wody publikowane sa na stronie internetowe;
ptywalni.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Slaskiego Pafistwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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